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 :אני מתקי תקנות אלה, 1968ח"התשכ,  לחוק רישוי עסקי10תוק סמכותי לפי סעי ב

 

 

 פרשנות: 'רק אפ

 

 גדרותה

 בתקנות אלה  .1

ות המבני בלר, ו מבנה שמכיל מי לשחיה או לנופש מי בריכת שחיה לרבות מכל א" בריכה"

 ;לפי העני, והחצרי

 לתקנות התכנו 1שניתנו לעני תקנה , 1970ל"התש, )ת"הל( הוראות למיתקני תברואה " ת"הל"

שעותק מה מופקד , באישור שר הפני, 1970ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(והבניה 

 ;ות והנפתיותבלשכות הבריאות המחוזי

 ;וש לסינו מי הבריכה בנפח השווה לקיבולת הבריכהר הזמ הד" זמ מחזור המי"

 ; תהלי של השמדת מיקרואורגניזמי" חיטוי"

הזמינה לחיטוי מי , לפי העני,  כמות הכלור או הברו" ברו חופשי נותר"ו" כלור חופשי נותר"

 ; וחומרי אחריתרכובות חנק, הבריכה שלא הגיבה ע אמוניה

כול או , או מי שהוא הסמיכו לעני תקנות אלה, ל משרד הבריאותש המנהל הכללי " המנהל"

 ;מקצת

 ; הכמות הכוללת של כלור חופשי נותר וכלור קשור" כלור כללי"

 כמות הכלור הקשורה ע אמוניה וחומרי חנקניי אחרי כתרכובות כלור" כלור קשור"

 ;אמוניה

 ; מי בעומק פחות ממטר וחצי" דודימי ר"

איכות התברואית של ( מעבדה שהכיר בה המנהל לעני תקנות בריאות הע " ה מוכרתדמעב"

 ;1974ד"התשל, )מי שתיה

ביטוי חשמלי לעצמת  oxydation reduction potential (redox) " חיזורפוטנציאל חימצו"

 ;חיזור של המי במערכתתגובת חימצו

 ,Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater הספר " הספר"

1992, Washington, APHA  אשר הופקד , או כל מהדורה אחרת שתחלי אותה, 18מהדורה

 ;ירושלי, 20דוד המל ' רח, לעיו הציבור בספריית משרד הבריאות



כה המיועדת לקליטת הלכלו מפני המי  תעלה בקצה העליו של דפנות הברי" תעלת גלישה"

 .ה ועודפי מי הבריכה הגולשי לתוכהכבברי

 

 רשיו: 'רק בפ

 

 נאי כלליי לאישור רשיות

לא יאושר לאד רשיו לבריכה ולא ינהל אותה אלא א כ הוא ממלא אחר הוראות  )א( .2

 .תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל

ת אלה לבריכה פתוחה לציבור מוגדר ומוגבל המנהל רשאי לאשר חריגה מתקנו )ב(

 .ובתנאי שיקבע, ) בריכה מיוחדתלהל (או לבריכה המיועדת למטרה מיוחדת , מספרב

בעל אישור מאת המנהל , בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרי יימצא בחצריה מפעיל )ג(

מזמ , ל יקייהמנה; שעמד בהצלחה בבחינות לעני ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותי

 .ובחינות לעני תקנה ז, לזמ

 

 ירו נספחיצ

לבקשה לקבלת רשיו לבריכה יצורפו התכניות שהוגשו ע הבקשה לקבלת היתר  )א( .3

 :ותכניות נוספות שיכללו, 1965ה"התשכ, בניה לפי חוק התכנו והבניה

י תרשי סביבת הבריכה ביחס לרחובות הסמוכי וזיהוי המבני השכנ )1(

 ;רהקיימי והמתוכנני לפי תכנית בני עי

שטחי , מדרגות, תרשי המגרש בציו דרכי הגישה החיצוניות לרכב )2(

, גדרות, מיקו מכלי אשפה, ברזיות, סככות צל, שטחי גינו ונטיעות, מרוצפי

 ;שיפועי וסדרי ניקוז של שטחי הגינו והשטחי המרוצפי, מקלחות חיצוניות

 ;הבריכה הבריכה בציו סוגי הציפוי וצבעו בכל חלקיתכנית  )3(

 ;פרטי של המיתקני שבשטחי הבריכה )4(

 ;צנרות וקבועות תברואה שבשטחי הבריכה )5(

ע סימו ציפויי , תכניות תנוחה וחתכי של המבני שבשטחי הבריכה )6(

 ;הקירות וגובה בחדרי השירות

 .בריכה או לשימוש המבקרימיקו וסוג כל ציוד המיועד להפעלת ה )7(



 של התרשימי והתכניות יהיה  קנה המידה )ב(

 1:2500 ) 1)(א(בתרשי סביבה כאמור בתקנת משנה )1(

 1:250 ) 2)(א(בתרשי המגרש כאמור בתקנת משנה  )2(

 1:100 ) 7(עד ) 5(ו) 3)(א(בתכניות הבניה כאמור בתקנת משנה  )3(

 בקני ויהי, חלק או כול, הל לדרוש כי התרשימיבמקרי מסוימי רשאי המנ )ג(

 .מידה אחרי

 

 המי ומערכות הסינו והחיטוי: 'רק גפ

 

 ספקת המיא

: איכות(המי המוזרמי לבריכה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות הע  )א( .4

י מלוחי י או מא רשאי המנהל להתיר הזרמת מי, 1974ד"התשל, )התברואית של מי שתיה

 .ובלבד שמי אלה מוזרמי לבריכה בלבד,  שתיהישאיכות המיקרוביאלית כאיכות מ

 .כל חלקי מערכת הספקת המי יהיו מוגני בפני זרימה חוזרת )ב(

 

 יכות מי הבריכהא

 :איכות המיקרוביאלית של מי הבריכה תהיה כמפורט להל )א( .5

 במי הרדודי של הבריכה לא יימצאו  )1(

 ;ל מי"מ 100 חיידקי קוליפור כלליי ב10יותר מ )א(

ל " מ100ב Staphylococcus aureus חיידקי מקבוצת 2יותר מ )ב(

 ;בשתי בדיקות רצופות, מי

 ;ל מי" מ100ב Pseudomonas aeruginosaחיידקי  )ג(

 .לא יימצאו במי הבריכה חיידקי פתוגניי אחרי )2(

מי הבריכה ביזיקלית של מי הבריכה תהיה בכל עת הרחצה איכות הכימית והפ )ב(

 :כמפורט להל

 ;7.6 ל7.2תהיה בי ) pH(הגבה  )1(

 nephelometric( יחידות עכירות 0.6העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ )2(

threshold units(; 

 ;חיזור יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונהפוטנציאל החימצו )3(

, מצה לייצוב הכלורובבריכה שמשתמשי בה בח, החומצה הציאנוריתריכוז  )4(

 ;)ל" מגלהל ( מיליגר לליטר 50 ל30יהיה בי 

,  סנטימטרי מתחת לפני המי30בעומק של , מידת החו של המי בבריכה )5(

 . מעלות צלסיוס אלא א כ אישר המנהל טמפרטורה אחרת30לא תעלה על 



 לדרישות  הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות המיבעל בריכה יבצע את )ג(

, לפחות פע בחודש, בשיטות שנקבעו בספר, במעבדה מוכרת, )ב(ו) א(המפורטות בתקנות משנה 

המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבריכה ; ובחודשי יולי ואוגוסט פעמיי בחודש

 .שהתנאי בה מחייבי זאת לדעתו

בידי עובד של , 13.00עד  11.00בי השעות , ריכה לצור בדיקת ייעשהדיגו מי הב )ד(

בעל , 1968ח"התשכ, מעבדה מוכרת או עובד של רשות רישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקי

 .הכשרה מתאימה שאושרה בידי המנהל

 .בעל הבריכה יעביר למנהל את תוצאות הבדיקות תו שבוע מיו ביצוע )ה(

דיקות מי נוספות בלהורות על אופ נטילת הדגימות ועל ביצוע המנהל רשאי  )ו(

חיידקי פתוגניי או חומרי אחרי , לגילוי חיידקי המהווי מדדי זיהו, במעבדה מוכרת

 .המזיקי לבריאות

רשאי המנהל להורות , נמצאו חיידקי או חומרי אחרי שעלולי להזיק לבריאות )ז(

יעת הימצאות נלנקוט אמצעי הדרושי למ, ו למטרה מיוחדתבדר שיגרה א, לבעל הבריכה

 .החיידקי או החומרי

רשאי הוא לדרוש הרקת , ראה המנהל שמי הבריכה מסכני את בריאות המתרחצי )ח(

 .עד החזרת איכות המי לדרישת תקנות אלה, הבריכה מהמי או מניעת הרחצה בבריכה

 

 יטוי המיח

 .מנהלהבברו או בחומר אחר שאישר , רציפות בכלורמי הבריכה יחוטאו ב )א( .6

יהיה , הריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאי בכלור ללא חומר מיצב )ב(

 .ל" מג2.0 ל0.8בי 

במי בריכה המכילי חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות לייצוב  )ג(

י של רוהריכוז המזע) ב(5ציאנורית כמפורט בתקנה יהיה ריכוז החומצה ה, הכלור החופשי הנותר

 .ל" מג2.5כלור חופשי נותר במי יהיה 

 1.0בי , יהיה ריכוז הברו החופשי הנותר, מי הבריכה שנעשה בה חיטוי בברו )ד(

 .ל" מג2.0ל ל"מג

תהיה , מי הבריכה שנעשה בה חיטוי בחומר או בתהלי שאינו מבוסס על כלור )ה(

 ).ב(י שוות ער לערכי המפורטי בתקנת משנה עצמת החיטו

ואול מותר השימוש ; בבריכה מקורה לא יוסיפו למי חומר לייצוב הכלור )ו(

 .בטבליות כלור מוצק המכיל חומצה ציאנורית

 

 גירת בריכהס

ימנע בעל הבריכה רחיצה בבריכה עד , נתגלתה בבדיקת מי הבריכה תוצאה חורגת .7

לעני זה יראו ; עניהלפי , 6 או 5ת תתאי לרמה כמפורט בתקנות שהתוצאה בבדיקה חוזר

 :חריגה מהרמה המפורטת להל, כתוצאה חורגת

 ;ל מי" מ100ב Staphylococcus aureus חיידקי מקבוצת 5יותר מ )1(



 ;7.8 או יותר מ7.0פחות מ) pH(הגבה  )2(

 ; יחידות עכירות1.0עכירות מעל  )3(

 ;ל" מג80הציאנורית מעל ריכוז החומצה  )4(

ל של כלור חופשי נותר בבריכה " מג3.0ל או יותר מ" מג0.5 מתריכוז של פחו )5(

 .המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב

 

 דיקת חומר חיטוי והגבהב

של מי הבריכה יבוצעו באופ רצו ) pH(בדיקות הריכוז של חומר חיטוי והגבה  )א( .8

ר מווסת מדיקות ישמשו לויסות החדרת חומר חיטוי וחוממצאי הב; במכשירי אוטומטיי

 .9כאמור בתקנה , המפעיל יכייל את המכשירי פע ביו לפחות בעזרת ערכות מתאימות; הגבה

שלה ייבדקו בשעת פתיחת ) pH(ריכוז כלור במי וההגבה , עכירות מי הבריכה )ב(

 .ירשמו ביומוי, עד לסגירתה, הבריכה למבקרי וכל שלוש שעות לאחר מכ

ייבדק ריכוזה פע בשבוע לפחות , צה ציאנוריתמבבריכה שבה משתמשי בחו )ג(

 .ויירש ביומ

) א(המנהל רשאי לדרוש רישו רצו של תוצאות הבדיקות המפורטות בתקנת משנה  )ד(

 .בבריכה שקיימת בה סיבה לכ

 שהבריכה פתוחה כל זמ, בצורה ברורה בשלט, בעל הבריכה יציג לעיו המבקרי )ה(

בציו הגבולות ) ג(ו) ב(ותקנות משנה ) ג(5ת שבוצעו על פי תקנה ואת תוצאות הבדיק, למבקרי

 .המותרי לכל רכיב שנבדק ותארי הבדיקה

 

 רכות לבדיקת מיע

 :בחצרי הבריכה יימצאו ערכות מתאימות לבדיקות מי אלה )א( .9

 ;)pH(הגבה  )1(

 ;) חפשי נותר או ברו חפשי נותרכלור(שארית חומר חיטוי  )2(

 ;כללי כלור )3(

 ;טמפרטורה )4(

 ;חיזורפוטנציאל חמצו )5(

 ;צלילות המי )6(

 ;)מקו שמשתמשי בה(חומצה ציאנורית  )7(

 .לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזי הדרושי לטיפול נאות במי )ב(

 .אחת לשנה לפחות, כל הערכות יכוילו במעבדה מוכרת )ג(

 



 יוד לכיולצ

 .י והציוד הדרושי לכיול אמצעי הבדיקהרבחצרי הבריכה יימצאו החומ .10

 

 ישור

 .בבריכה ינוהל יומ שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות )א( .11

ויעמוד לעיו המנהל בכל , היומ יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיו הרישו בו )ב(

 .עת שהבריכה פתוחה למבקרי

 

 ייוד החיטוצ

 ציוד החיטוי של בריכה  .12

וג המזי תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצו ואוטומטי סיהיה מ )1(

 ;בספיקה הדרושה

והמנהל רשאי ) pH(יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה  )2(

 ;בבריכה שקיימת לדעתו סיבה לכ) recorder(לדרוש התקנת אמצעי רישו 

ות הסינו והחיטוי על ידי חיבורי חשמליי כיכלול פיקוד להבטחת תיאו בי מער )3(

 ;ואבזור הידרולי

יכלול אמצעי למניעת חדירה של חומרי חיטוי או כימיקלי למי הבריכה או  )4(

לרבות אבזרי , בעת הפסקת זרימת המי בצינורות המספקי מי לבריכה, לצנרת

 ;חזור המימלי וחומרי החיטוי והפסקת זרימת למערכת לניתוק צנרת הכימיק

 ;יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושי למניעת סיכו העובדי והציבור )5(

יהיה קל לפירוק ולהרכבה לצרכי ניקוי ותחזוקה ויהיה מסוג שאינו מצרי פעולות  )6(

 ;תחזוקה רבות

 ;ומות הדרושייותק במקו בלתי פגיע ויכלול ברזי ניתוק במק )7(

 ;תסולק כל דליפת גז באופ מבוקר, ל כשלשיהיה מותק כ שבמקרה  )8(

 ;לא יאפשר סתימה של הצנרת מחומרי שמצויי בחומר החיטוי או במערכת )9(

 ;אדי כלור או תמיסות כלור או ברו, יהיה עמיד בפני שיתו הנגר על ידי כלור גזי )10(

 .נהו השגרתי או תנאי צפויי אחרי בהפעלה נכלא יושפע לרעה מ השימוש )11(

 

 ומרי לטיפול במיח

מי הבריכה יטופלו א ורק בחומרי שאינ מזיקי למתרחצי או לבריכה ואשר אישר  .13

 .לצור זה המנהל

 



 וספת חומריה

, 16הוספת חומרי לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת המיחזור כאמור בתקנה  .14

 .ק בשעה שאי מתרחצי בבריכהתיעשה ר

 

 ו המיר

 .רו פני המי בבריכה יהיה בכל עת בגובה תעלת הגלישה .15

 

 ערכת מיחזורמ

, לסינו, לעצירת שערות וחומר גס, )רצירקולציה(בבריכה יותק ציוד למיחזור המי  )א( .16

 ). הציודבתקנה זו (לחיטוי ולהוספת כימיקלי 

רט בתקנות וכות מי אחידה בכל חלקי הבריכה בהתא למפהציוד ישמור על אי )ב(

 .אלה

 זמ מיחזור המי המרבי יהיה  )ג(

 ;ורשאי המנהל להורות שיסוננו תו שעה אחת,  שעתייבבריכת פעוטות  )1(

 ; ארבע שעותבבריכת ילדי  )2(

 ; שש שעותבבריכת שחיה כללית  )3(

 כפי שיורה  מטר 0.9צע פחות מבבריכה מיוחדת ובבריכה שעומקה הממו )4(

 .המנהל

, יחושב זמ מיחזור המי הדרוש, במערכת מיחזור המשותפת למספר בריכות )ד(

 .בהתחשב בנפחי המי היחסיי וזמ המיחזור של כל הבריכות

 

 פר הוראותס

בשפה , מפעיל בריכה ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות .17

 .ו נאמ לעברית של הוראות היצרגיהיה הספר תר, וא הותק ציוד מיובא, ריתהעב

 

 קלחתמ

 .תותק מקלחת לשימוש המתרחצי, בכניסה לשטח המגודר )א( .18

המקלחת תכלול ברז לשטיפת רגליי ורשאי המנהל לדרוש סידורי להפעלה  )ב(

 .אוטומטית של הברז

 . הביובניקוז המקלחת יהיה מחובר למערכת )ג(

 



 קתות לשתיה ורחיצת כליש

יסופקו מי שתיה על ידי שקתות המותקנות בכל חלקי החצרי , ות שהבריכה פתוחהעבש .19

המנהל רשאי לדרוש התקנת שקתות נפרדות להדחת כלי ;  מבקרי100ביחס של ברז אחד לכל 

 .אוכל

 

 לצ

 )ו"תיקו התשנ(

שטח המקו המוצל לא יפחת מ;  בבריכהבחצר הבריכה יהיה מקו מוצל עבור המבקרי .20

 .26ר כפול מספר המתרחצי המותר באותה בריכה לפי תקנה "מ 12

 

 דרי שירותח

 :בחצרי הבריכה יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרי שיתאימו לתנאי אלה )א( .21

 ;המבני יהיו בנויי מחומרי בניה קשי )1(

כת הביבי ואבזריה יתקיימו מערכת המי ומער, בקבועות התברואה )2(

 ;ת"טות בהלרהדרישות המפו

 :חדרי השירות יכללו את המיתקני הבאי בכמות כנקוב לצד לפחות )3(

 ; שנייחדרי הלבשה  )א(

 ; נשי מבי המבקרי50 לכל 1 גברי ו100 לכל 1 תאי בתי שימוש  )ב(

 ; גברי מבי המבקרי100 לכל 1 משתנות  )ג(

 ; מבקרי100 לכל 1 י כיור )ד(

המנהל רשאי לאשר הקמת חלק ;  מבקרי60ל כ ל1 מקלחות  )ה(

 .מהמקלחות בשטח הפתוח של חצרי הבריכה

יחושב כשווה , )3)(א(לצור קביעת מספר המיתקני הנחוצי לעני תקנת משנה  )ב(

 .מספר הנשי והגברי

 

 תחזוקה ונקיו: 'רק דפ

 

 ילוק שפכיס

יפה של המסנני ושפכי טמי ש, המי המתנקזי מתעלת הגלישה, בריכהמי ה )א( .22

 .יסולקו למערכת ביוב ציבורית באופ שלא יגרמו להצפת הביבי, אחרי

 .לא יסולקו שפכי מלוחי לרשת הביוב הציבורית אלא באישור בכתב מאת המנהל )ב(

ע זרימה חוזרת סילוק השפכי יהיה דר מרווח אוויר או באמצעי אחר שימנ )ג(

 . הבריכהתמהביבי לבריכה או לצינורו



שפכי שאי אפשרות לסלק למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופ שלא  )ד(

 .יסבו נזק או מפגע לחצרי הבריכה ולסביבה ובהתא לאישור המנהל

ניצול מי עודפי לשימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתא  )ה(

 .אי שיקבעלתנ

 . לבריכהומי שטיפת המסנני לא יחזר )ו(

 

 חזוקה ונקיות

הכלי והחומרי הדרושי לתחזוקה ולפעולות , בכל עת, בחצרי הבריכה יימצאו )א( .23

 .ניקוי וחיטוי

חדרי השירות ויתר המבני יוחזקו נקיי , הציוד, המיתקני, חצרי הבריכה )ב(

 .מבקריותקיני כל זמ שהבריכה פתוחה ל

 

 מימייקוי תתנ

קרקעית הבריכה תנוקה היטב ; מימייימצא בכל עת ציוד תקי לניקוי תת בחצרי הבריכה .24

 .פע אחת ביממה לפחות

 

 המבקרי בבריכה: 'רק הפ

 

 גדי רחצה ומגבותב

 )ו"תיקו התשנ(

ישר בגדי רחצה ומגבות לא יושאלו למבקרי אלא א כ כובסו וחוטאו בשיטה שא )א( .25

 .המנהל

 .ולצת טריקו נקיה בצבע בהירחמתרח רשאי להיכנס למי ב )ב(

 

 ספר מתרחצי ומבקרימ

 מטרי רבועי 3מספר המתרחצי בעת ובעונה אחת לא יעלה על מתרח אחד לכל  )א( .26

 .של שטח פני המי

יצוי בשלט , )א(בהתא לחישוב שבתקנת משנה , מספר המתרחצי המרבי לבריכה )ב(

 .כאמור בתוספת השניה

מספר המבקרי יחשב כמספר המתרחצי כאמור בתקנת , 11ו 19לעני תקנות  )ג(

 .כפול ארבע) א(משנה 

 



 עלי חייב

 .חיי לחצרי הבריכה זולת כלב נחיה לעיוורלא יורשה אד להכניס בעל .27

 

 ילוטש

וספת השניה ועליה בת' בחצרי הבריכה יוצבו שלטי במקומות המפורטי בטור ב )א( .28

 .לצד' ור אטהוראות בנוסח כמפורט ב

 .א הבריכה פתוחה למבקרי בשעות החשיכה יוארו השלטי )ב(

 .המנהל רשאי להורות על שילוט ג בשפה לועזית )ג(

 

 חריות להתנהגותא

על מנהל הבריכה לדאוג שהתנהגות המבקרי בבריכה תהיה בהתא להוראות המפורטות  .29

 .בשלטי

 

 שונות: 'רק ופ

 

 פקדת עותקה

 .קנות אלה יהיה מופקד במשרדי הבריכה לעיו המבקרי בבריכהתעותק של  .30

 

 מירת דיניש

ל"התש, )בריכות שחיה מוכרזות(תקנות אלה באות להוסי על צו הסדרת מקומות רחצה  .31

1970. 

 

 יטולב

' למעט פרק ג, 1973ג"התשל, )תנאי תברואה נאותי לבריכות שחיה(תקנות רישוי עסקי  .32

 . בטלותשימשיכו לחול על מבנה בריכה ', בפרק ד 19  עד16ותקנות 

 

 חילהת

 יו להל (שלושי ימי מיו פרסומ , )ג(2למעט תקנה , תחילת של תקנות אלה .33

 .שנתיי מיו פרסומ) ג(2ותחילתה של תקנה ) התחילה

 



 וראות מעברה

לפוטרו מהוראות , ת בעל בריכה שביו התחילה כבר היתה בנויההמנהל רשאי לפי בקש .34

ובלבד שתובטח איכות הנאותה , או לצמיתות, לתקופה שהוא יורה, כול או מקצת, תקנות אלה

 .של מי הבריכה

 

 

 וספת ראשונהת

 ))3)(ב(5תקנה (

 

 )mvבמיליוולט (חיזור וטנציאל חימצופ

 ) - Redox(Oxydation Reduction Potential(רדוקס (

 

 

 

pH 

 Calomelלקטרודה א

KCL 3.5 

 Ag/AgClלקטרודה א

KCL 3.5 

7.27.5 700 750 

7.57.8 720 770 

  

 



 )ו"תיקו התשנ(

 וספת שניהת

 ))א (28ו) ב(26תקנות (

 

 ילוטש

 

 'ור בט

 מקו בו יוצב השלטה

 'ור אט

 וסח השלטנ

כל מתרח חייב להתקלח לפני  .1 .א כניסה לבריכה ובחדרי ההלבשהב

 כניסתו לבריכה

וק או למחוט את הא ראסור לי .2  

 אל תו מי הבריכה

הכניסה למי אסורה לאנשי  .3  

, פצעי מוגלתיי, החולי במחלות עור

דלקת עיניי או מחלה , הצטננות

 .מידבקת אחרת

אסור להכניס בעלי חיי לחצרי  .4  

 .ב נחיה של עיווריהבריכה פרט לכל

מתרח רשאי להיכנס למי  .5  

 .ה בצבע בהיריבחולצת טריקו נק

שלט זה ייתלה בכל עת שהמי (מו לבריכה ס

 )אינ ראויי לרחצה

 הרחצה אסורה  .ב

נא לשטו עצמ לפני היכנס  .1 .ג כניסה לשטח המגודר ליד המקלחתב

 לשטח המגודר

  מזואסור להכניס .2  

הס הכניסה לזרי אסורה  .ד כניסה לשטח מערכות הטיפול במיב נ  כ

יד הכלורינטור או הברומינטור ובמחס ל

 לחומרי חיטוי

ע גולגולת ועצמות ( רעל הסכנ .ה

 )מוצלבות

 תחנת עזרה ראשונה .ו כניסה לחדר עזרה ראשונהב

 השל פסולת למכלי שמור על הנקיו  .ז מקומות בולטי לעיב

 האשפ



 'ור בט

 מקו בו יוצב השלטה

 'ור אט

 וסח השלטנ

 מתרחצי.......... הבריכה מיועדת ל .ח כניסה לשטח המגודרב

  מוגזמת לשמש ללא הגנה החשיפ .ט מקומות בולטי לעיב

 מסוכנת לבריאות
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